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110-kV-Freiltg. Schwandorf - Schwarzenfeld
L H 06-06
Betreiber: Bayemwerk AG
Kreuzungswinkel: 63.53° Trav 250 1550
L astfall nach EN 50341-1 11 W1/E2
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110-kV-Freiltg. Schwandorf - Schwarzenfeld LH 08-06, Bayemwerk AG ——]
LS: 3x2x1 TAL/STALUM 184/30, HZS=850 N/mm?
ESLK1:1x ASLH-D(S)B (AY/AW 54/30-6,0) HZS=135,0N/mm?
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Vegetationspunkte mit Seilabstand < 3.50 m

Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 350 m
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Unterlage 4.3

“aTenner

110-kV-Leitung
Schwandorf - Schwarzenfeld
Ltg. Nr. O6

LANGENPROFIL

Mast-Nr. 97 (B161) - Mast-Nr. 17N

DIN VDE-Bestimmung 0210/EN 50341/1.11  EIS2  WIND 1 TEMP.: 80°C
Gestange DA-4-DE-2015.3; A-2-E

Beseilung

Leiterseil 1x 3 x 1x565-AL1/72-ST1A: g= 46.0 N/mm?

Erdseil .

Luftkabel 1 x 261-AL3/25-A208A-26,0; dhgl. zum Leiterseil bei EDS

Ketten DA = 3.50m

Seitliche Uberhéhung 16.5m rechts ————— oder links — - — - — aufgenommen
Datum der Prefilaufnahme 04/2015

Satzungsgemal ausgelegen in der Zeit
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Bayreuth 17.08.2018 Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsiiblich bekannt
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Datum Name
Bearb. | 13.12.2017| Kiiter
Gepr. | 26.03.2018| Schindler
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