v N “
3 .!!...llllnn-.> B o"‘

LT nnnnﬂ“““

\

|REWAG WV DN 100
IREWAG 2x LWL
| REWAG 1KV

= =

262/11

REWAG-HG
bestehender

Sandfan . REWAG FI
2 \ | REWAG-HGH300St

BW 50 km 491+604

Unterfiihrung der BAB A 93
Hof - Holledau

LW=26,14+25,41m, LH> 4.70m,
B =2x10,75m + 2x15,25m, Krx< 52.0go
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Erneuerung

BW 51 km 491+970

Uberfilhrung der Gemeindestrae
Hadamarstralie - Rotsdulenweg
LW= 37.85+40.80m, LH>_4.70m,
B =9.00m, Kr x 100.0gon
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Erneuerung

BW 52  km 492+268
Uberfilhrung der KreisstraRe
Augsburger Stralle (Rs 4)

LW= 27.50+37.00m, LH> 4.70m,
B =12.00m, Kr ¥ 92.4gon
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Erneuerung

BW 54  «km 492+879
Unterfilhrung der Gemeinde-
stralle Graler Weg

LW= 12.00m, LH> 4.50m,
B = 36.50m, Kr ¥ 89.9gon
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Zeichenerkldarung

Bestand-Sparten

Planung-Sparten

BAB-K

2 110kV Freiltg.

Entwasserungq Bestand

Q

Regelungsverzeichnis

411
T-COM

Schmutzwasserleitung

Regenwasserleitung

BAB-Kabel
BAB-Lichtwellenleiter

MERO Pipeline
Nachrichtenkabel

E-Freileitung

E-Erdkabel
Hochspannungsfreileitung 110kV
Hochspannungskabel 110kV

Gasleitung
Trinkwasserleitung

Universitatsklinikum Fernheizleitung
Universitatsklinikum Lichtwellenleiter

BAB-Kabel
Nachrichtenkabel

E-Erdkabel

Hochspannungsfreileitung 110kV
Hochspannungskabel 110kV

Gasleitung

Trinkwasserleitung

Regenwasserkanal Bestand

Schacht Bestand

Lfd. Nr. Regelungsverzeichnis
Leitungen

Universitats-
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R4 Nov. 2015 Hausler
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Nr. Anderung gegentiber der Planfassung vom 01.08.2014
1 RegVzNr. 4.8.17 Nachrichtentechnisches Kabel; Bayernwerk AG Fernmeldekabel
2 RRB 2 bei Bau-km 492+820 (Trockenbecken)
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PROJIS-Nr.: 09.00010.010

Malstab: 1 :2000

A3 Nirnberg - Passau
6-streifiger Ausbau von AK Regensburg bis AS Rosenhof
Betr.-km 491,640 bis 506,300
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